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V! @Q (nt WE—EF 108-1178 VFL530, S65). Valqusti koonilisel tsingitud metallpostil h=8m.

" (Be Projekteeritud liikumisala LED valgusti, 28W, 2951Im, IP66, Il klass, 4000K

\5° (nt WE—EF 108-1148 VFL530, S65). Valqusti koonilisel tsingitud metallpostil h=8m /h=6m.
:@71250 0 (E@ Projekteeritud parkimisala LED valgusti, 55W, 5903Im, IP66, Il klass, 4000K
: (nt WE—EF 108-1175 VFL530, A6O). Valgusti koonilisel tsingitud metallpostil h=8m.
© —wii——wi1— Projekteeritud vdlisvalgustuse kaabelliin, k&ris D75 (450N), s8iduteede all toru D110 (1250N)
> ——————— Projekteeritud PL puurimistoru D110 (materjal PE100, surveklass PN10, SDR17)
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Projekteeritud poolitatav kaitsetoru
sidekaablile D110, 750N, L=12m.
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